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Обозначение Наименование Примечания
Ссылочные

СП 54.13330.2016

ГОСТ 21.1101-2013 СПДС

Здания жилые многоквартирные

Основные требования к проектной и рабочей документации

Актулизированная редакция
 СНиП 31-01-2003

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы
 

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
Актулизированная редакция СНиП 2.04.01-85

Актулизированная редакция
 СНиП 3.05.01-85

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актулизированная редакция
 СНиП 2.04.03-85

СП 40-102-2000
Проектирование и монтаж трубопроводов систем

водоснабжения и канализации из полимерных материалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания
 Настоящим проектом Р626/06-20 «Капитальный ремонт многофункционального центра
 предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым,
 Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская,89»  
предусматривается капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации здания
2. Проект разработан на основании:
- задания на проектирование;
- чертежей и схем, предоставленных заказчиком;
- проектно-сметной документации;
- действующих строительных норм и правил.
  Чертежи рабочего проекта разработаны в соответствии с требованиями экологических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.
  Монтаж трубопроводов и санитарно-технических устройств производить в соответствии
со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и СП 40-102-2000
"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных
материалов", а также в соответствии с инструкциями завода-изготовителя устанавливаемого
оборудования.
Проектом предусматривается кап. ремонт систем водоснабжения и канализации здания:
    - водопровод хоз-питьевой В1
    - горячее водоснабжение  Т3
    - канализация хоз-бытовая К1
                 1. Водоснабжение
Сети водопровода проектируются:
    - хоз-питьевой водопровод из полипропиленовых труб PP-R PN20 по ГОСТ Р 52134-2003
    - водоснабжение разработано с привязкой к существующему вводу в здание наружной сети
из ПЭ трубопровода Ду 20. Для обеспечения отсутствия
протечек в месте присоединении к вводу следует заменить вводной кран Ду20 с присоединением разъёмной комбинированной
муфтой типа "американка".
 На сети предусмотрена установка запорной арматуры для отключения отдельных участков на время ремонтных работ.
    - разводка от стояков к сантехническому прибору производится полипропиленовыми трубами PP-R PN20 диаметром 25х4,2мм.
в местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов прокладываются в металлических гильзах
на диаметр больше, чем труба. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных 
отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.
Пространство между гильзой и трубой заполняется мягким негорючим материалом с таким расчетом, чтобы не припятствовать 
осевому перемещению трубопровода при его линейных температурных деформациях.
    - горизонтальная разводка трубопроводов от стояков к приборам проводится у пола: трубопровод холодной воды на 100 мм
 выше чистого пола, а горячей воды - на 200 мм.
    - вертикальные подводки к приборам: горячие - справа, холодные - слева.
    - обратные клапаны устанавливают у водоподогревателей на трубопроводе, подающем холодную воду. А
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2. Канализация

       Сети канализации проектируются:
    - хоз-бытовая канализация монтируется из ПВХ (поливинилхлоридных) труб диаметром 50, 100, 150мм.
    - канализационные трубы внутри здания прокладываются открыто с необходимым
уклоном, количеством ревизий и прочисток.
    - все повороты разводящей магистрали системы канализации выполняются с помощью отводов 90 0 , 45 0.
    - для присоединения сантехнических приборов к системе канализации используются специальные резиновые манжеты
соответствующего диаметра для обеспечения герметичности системы, во избежания подтёков и запаха.
    - в местах расположения ревизий и подключения к стоякам предусматриваются люки или съёмные щиты для
удобного обслуживания и прочистки.
    - в местах прохода через перекрытия пластиковых стояков канализации выполнить в гильзах и заделать цементным
раствором, стояки выше перекрытия защитить цементным раствором толщиной 2-3 см на 8-10 см. Участки труб в местах
прохода через междуэтажное перекрытие перед заделкой цементным раствором следует обернуть пергамином
(толем. рубероидом и т.д.) в два слоя и обвязать шпагатом или мягким негорючим материалом.

    Монтаж трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СП 40-02-2000.
    За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола этажа.
    Отметки трубопроводов относятся к осям труб.
    Расстояния между креплениями трубопроводов принимаются по СП 30.13330.2012, технической информации производителей труб.
Типы креплений приняты по типовым сериям и технической информации производителей труб.

 Гидравлическое испытание трубопроводных систем водоснабжения проводятся согласно требованиям к проведению гидравлических
испытаний. Испытания следует проводить под давлением 1,5 раза больше рабочего избыточного давления в течении 2 часов.
При этом давление недолжно снизится за 2 часа не более, чем на 0,2бара. Утечек в системе, выявленых визуальным контролем,
при этом быть не должно.
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Условные обозначения
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Экспликация помещений

№ Название Площадь
1 Ресепшн 19,65

2 Операционный зал 63,2

3 Кабинет 28,87

4 Коридор 5,98

5 Комната хранения ценных бумаг 2,3

6 Коридор 6,27

7 Серверная 2,8

8 Туалет для инвалидов 5,04

9 Жениский туалет 2,55

10 Мужской туалет 2,55

11 Щитовая 2,03

12 Комната отдыха персонала 4,48
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Канализация Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение

1. Кран шаровый ДУ15
2. Муфта 20х1/2"

3

3. Кран шаровый ДУ20

1. Кран шаровый ДУ15
2. Муфта 20х1/2"

1,2

3. Труба полипропиленовая 20х4,2 армированная стекловолокном

4. Труба полипропиленовая 20
5. Угол полипропиленовый 20х90грд
6. Тройник полипропиленовый 20х20х20

5
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4. Угол полипропиленовый 20х90грд
5. Тройник полипропиленовый 20х20х20

1,2
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1.Угол ДУ50х45грд
2.Труба канализационная ДУ50
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2 3

3.Тройник ДУ110х50х110
4.Тройник ДУ110х110х110

4

4
1

5.Угол ДУ110х45грд

5

6.Труба канализационная ДУ110
7.Переход ДУ 110х50

6

8.Тройник ДУ50х50х50

8

5

7 1

1
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№ Наименование Ед.измерения Количество

1 Труба полипропиленовая 20 м 39

2 Муфта полипропиленовая 20 шт 12

3 Кран шаровый ДУ20 с рукояткой шт 1

4 Муфта полипропиленовая 20 разъемная шт 2

5 Уголок полипропиленовый 20х20 шт 10

6 Тройник полипропиленовый 20х20х20 шт 6

7 Муфта переходная полипропиленовая 20х1/2" шт 10

8 Кран шаровый ДУ15 с рукояткой шт 9

9 Кронштейн полипропиленовый с хомутом шт 23

10

11

12

13

14

15

16

Умывальник фарфоровый

Туалетные полочки

Сушилка для рук

Муфта разъемна 3/4"х3/4"

Теплоизоляция вспененый полиэтилен

Дозатор для житкого мыла настенный из нержавеющей стали 

Зеркало декаративное фигурное с деталями крепления

комплект

шт

шт

шт

м

шт

шт

4

4

4
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№ Наименование Ед.измерения Количество

1 Труба канализационная ДУ50 м 21

2 Труба канализационная ДУ110 м 17

3 Клапан воздушный ДУ50 шт 1

4 Тройник ДУ110х110х110 шт 3

5 Тройник ДУ50х50х50 шт 2

6 Тройник ДУ110х110х50 шт 3

7 Угол ДУ50х45грд шт 8

8 Угол ДУ110х45грд шт 2

9

10

11

12

13

Муфта ДУ110

Муфта ДУ50

Ревизия с крышкой ДУ50

Ревизия с крышкой ДУ110

Унитаз "Компакт"
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Труба полипропиленовая ДУ20

Уголок полипропиленовый ДУ20х90грд
Уголок полипропиленовый ДУ20х1/2"

Муфта полипропиленовая ДУ20

Тройник полипропиленовый 20х20х20

Кронштейн полипропиленовый с хомутоим ДУ20

Электроводонагреватели 50л. 2 кВт

Электроводонагреватели 50л. 2 кВт

Кран шаровый ДУ15

м

шт
шт

шт

шт

шт

комплект

комплект

шт

12

7
6

4

1
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1

1
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